专业生产销售PLC编程电缆、PLC锂电池、西门子周边产品、PLC解密软件、文本显示器

三菱USB-SC09、USB-SC09+、SC-09编程电缆通信说明

1、 如果你的电缆是USB接口，请先安装好驱动，并在设备管理器里“端口”这一项找到电缆生成的串口，如果没找到说明你的驱动没有安装成功。
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2、 打开三菱编程软件” GX Developer”,在“在线”里选择“PLC读取”。
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3、 根据你的PLC的型号选择对应的CPU系列，（这里以FXCPU为例）这一点很重要，切记！
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4、选择好后。确定即会出现“传输设置”。
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5、双击左上角的“串行”图标即会弹出
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6、这一步非常重要。这里的“COM端口” 一定要设定成电缆生成的串口才可以，即前面所讲设备管理器里生成的串口，“传送速度”一般可设为9.6KB。设定好后。确认即可。

7、回到“通信设置”界面，点击右边的[image: image6.png]


“通信测试”，正常的情况下会提示与”FX系列PLC通信成功”。在点击“确认”进入输送画面。把第一项和第二项打上钩，在点“执行”就可以把程序上传上来。

点击这里





这个就是电缆生成的新串口
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